关于我们研制高压水力发电站一体化的可能性—带有工作台L4020的成套的用于水射流切割
1、请说明一下，能否把工作台L4020和我们的高压水力发电站一体化，条件如下（见图1）：
     -  仅仅使用带有可编程控制运动的坐标工作台。
    (这段没有) -  它的成套的高压水力发电站用完就要储备起来了，这种情况下（程序或者是外部连接线组织），（在工作台移动过程中）关闭发电站的联锁系统（如果有的话），

-  我们研制的高压水力发电站可以有效的从远距离进行操控，并且用于代替您经常用来配套设备的高压水力发电站。在这种情况下，L4020工作台和高压水力发电站独立的进行工作，除下述情况外，    -  在刚开始加工这种产品时，贵公司的工作台是配在我们研制的高压水力发电站上的，“干接点”型不连续信号--《启动处理水流》

   -  贵公司的工作台对“干接点”-型不连续信号有反应--“程序停止”, 形成于我们研制的高压水力发电站上 ，因此工作台的移动停止了。这个信号的形成，包括在水力发电站发生故障时。 

重新启动该程序是由本机的远程控制。
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                                                                      图片1.
2. 如果两不连续的指令进行交换，第1点中所列出的--这是不可能的，因为在图纸中缺少L4020工作台不连续输入/输出，有可能根据信息通道组织此次交换吗（见图2.）?
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                                                           图片2.
在研制控制系统时，预定用于加工半成品，我们将要采购国产的，批量出产的坐标工作台，带有数控控制系统，包含备用的不间断的信号用于 与外部控制和检测设备的交换服务。
2. 假定超高压控制系统的目的是有效地控制和检测加工的过程，从局部控制开始（见图1.）这将发给数控控制系统以下不连续的命令类型--“干接点”:

2.1 通过按钮开关启动数控程序--同时，沿着两个水平面上的坐标（X，Y）和垂直坐标Z提前进行编订程序的运动。
2.2   通过按钮开关停止数控程序。
2.3  通过按钮开关沿着轮廓返回。
2.4  刀具上升。
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