应急和绞盘
两个绞盘的力至少与两个液压发动机的相等，这两个绞盘安装在北防波堤上面，归这个防波堤上的新的土木工程所支配。

这些绞盘都是液压控制的。必须要接到 热发电机组（groupe thermique mobile）才能使用。它们都是用踏板控制的。

也要提供两根20m的缆绳，用于把门拴在绞盘上，以便操作。门上的牵引环要预计好，还有缆绳上的系缆环和卸扣。

要提供一台手动液压泵，它要用于抬起连接在两个液压发动机上的制动装置。
绞盘的操纵踏板不能对外开放（举个例子，用可以上锁的挡板）

